
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

2019 
 

 

 

 

Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера-Мск» 

 
 

Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские,  
д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153  

(3-я очередь строительства) 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 

Внутриплощадочные сети 0,4кВ 
 

Основной комплект рабочих чертежей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-11/17-3-ЭС 

 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

 

  

  

  

  

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

  

  

 

2019 
 

 

 

 

 

Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНЖЕНЕРОВ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера-Мск» 

 
 

Московская область, Ленинский район, г.п. Горки Ленинские,  
д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153  

(3-я очередь строительства) 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 

Внутриплощадочные сети 0,4кВ 
 

Основной комплект рабочих чертежей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-11/17-3-ЭС 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Главный инженер проекта     Е.В. Семенок 
 

 



Ведомость чертежей основного комплекта

Лист

 Общие данные1

Наименование Примечание

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими

строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами,

предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,

взрывоопасную и пожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую

работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при

его эксплуатации и отвечает требованиям Закона "Об основах градостроительства в

Российской Федерации".
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Общие данные

1

 Разрезы

 Схема внешнего электроснабжения

5

 План наружных сетей

 Узел ввода кабелей в здание
6

1. Общие указания

Рабочей документацией предусматривается наружное электроснабжение 3 очереди

строительства по адресу: Московская область, Ленинский район, Городское поселение Горки

Ленинские, д. Сапроново.

Рабочая документация разработана на основании:

-  Технических условий №1823717/Р/1/ЦА от 13.12.2018 на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств ООО "Брусника. Москва" к электрическим сетям АО "Мособлэнерго";

- Технического задания на проектирование, утвержденного Заказчиком.

Наружное электроснабжение 3 очереди предусматривается от основного источника -

трансформаторной подстанции ТП-2, 1600кВА, напряжением 10/0,4кВ. Установку и монтаж ТП выполняет

АО "Мособлэнерго".

Электроснабжение на стороне 0,4кВ выполняется многожильными алюминиевыми кабелями с ПВХ

изоляцией с броней типа АВБШвнг(А)-1. Проектируемые кабели прокладываются в земле в траншее на

глубине 0,7м от планировочных отметок. Кабели в траншее следует располагать параллельно на расстоянии

100мм между кабелями (или между трубами) в свету без перекрещивания.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и требованиями ГОСТ Р 50571.15-97 и

СП 76.13330.2016.

Прокладку кабельных линий в земле выполнить в соответствии с типовыми решениями проекта

А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях".

Все установленное оборудование должно быть присоединено к контуру защитного заземления в

соответствии с требованиями гл.1.7 ПУЭ и типовой работой А7-2010 "Защитное заземление и

уравнивание потенциалов в электроустановках".

Технические решения приведены на листах рабочей документации.

 Кабельный журнал

Копировал Формат A3

 Выбор и проверка кабельных линий 0,4кВ 
7

 Расчет и выбор трансформаторов тока 
8

 Расчет потерь в КЛ питающих кабельных линий 
9

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ-3С). Схема 
10

 электрическая принципиальная.  

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ-5С). Схема 
11

 электрическая принципиальная.  

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ-8С). Схема 
12

 электрическая принципиальная.  

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

02-11/17-3-ЭС.С1

Ссылочные документы:

Прилагаемые документы:

 Спецификация оборудования, изделий и

 материалов

Правила устройства электроустановки
ПУЭ 6-е, 7-е изд.

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в 
А11-2011

траншеях с применением двустенных 

гофрированных труб

Электротехнические устройства
СП 76.13330.2016

02-11/17-3-ЭС.П1

 БКТП-2 2х1600/10-У1.  Схема однолинейная 

 принципиальная 
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 План наружных сетей

3

W1

Кабельная линия до 1 кВ

Условные обозначения

Прокладка кабелей в трубе

Кабельная линия наружного освещения

1. Прокладку кабельных линий выполнять в соответствии с типовой работой

А11-2011 "Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях".

2. При параллельной прокладке кабелей с инженерными коммуникациями

выдержать следующие нормируемые расстояния:

- 1 м от трубопроводов водопровода и канализации;

- 1 м от фундаментов зданий и сооружений;

- 1,5 м от края проезжей части.

3. Прокладку взаиморезервируемых линий выполнять в одной траншее с

разделением кабелей огнестойкой перегородкой из кирпича или в разных траншеях с

расстоянием между кабелями не менее 1м.

W2

Кабельная линия свыше 1 кВ

Копировал Формат A2
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Копировал Формат A1

1. Пересечения кабельных линий с инженерными коммуникациями выполнить в
соответствии с типовой работой А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в
траншеях с применением двустенных гофрированных труб".
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Копировал Формат A3

Кабельный журнал

5

1. Проектная длина кабеля учитывает: на изгибы и повороты (+ 4%); на укладку кабеля

«змейкой» (+2%), на отходы (+ 2%) и заделку кабеля на вводах в здания и сооружения

(+20м).

Кабельные линии 0,4кВ

АВБШвнг(А)-1

АВБШвнг(А)-1

АВБШвнг(А)-1

АВБШвнг(А)-1

РУ-0,4 кВ секция 1 БКТП-2

РУ-0,4 кВ секция 1 БКТП-2

РУ-0,4 кВ секция 1 БКТП-2

РУ-0,4 кВ секция 2 БКТП-2

III-ВРУ-3С ввод №1 (III очередь)

III-ВРУ-5С ввод №1 (III очередь)

III-ВРУ-8С ввод №1 (III очередь)

3M-2.2

2х(4x300), 0,4кВ

220
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III-ВРУ-3С ввод №1 (III очередь)
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Ввод кабелей в здание

1

1

Отм.-0,280

20
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34
0

1 - 1

100

Силовой кабель

Кабельный уплотнитель
УКПТ 175/55

А/ц труба или ПЭ труба
Ду=100мм

Герметизация ввода в здание *

13
30

* - по согласованию с Заказчиком могут быть применены решения с использованием
фасонных резиновых уплотнительных манжет , обмазочной гидроизоляцией , а также
типовых узлов в соответствии с типовой работой Серия 5.905-26.08.

340340

W1

W1

Траншея
см. лист 4

Траншея
см. лист 4

 Узел ввода кабелей в здание

6

min R500
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В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

Выбор и проверка кабельных

линий 0,4кВ

7

Копировал Формат A3
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                                               Выбор трансформаторов тока                             Таблица 1.1

Формула

I н.тт ≥ I н.у

Расчетные параметры
Величина

Номинальный
первичный ток, А

U н.тт ≥ U н.у
Номинальное
напряжение, В

S 2н.тт ≥ S 2р
Нагрузка вторичной

обмотки, В*А

                                             Проверка трансформаторов тока                         Таблица 1.2

Формула

k дин ≥  iу.р
1,414*Iн.тт

150 ≥ 44,6

Величина

Кратность допустимого тока внутренней
электродинамической стойкости

k т.с ≥  I∞ *√tп
Iн.тт*√tн.тс

60 ≥ 8,9Кратность односекундного тока термической
стойкости

0,2521,23,9400/5315,5-Секция 1 выполняется

Проверка трансформаторов тока в режимах максимальной и минимальной нагрузки.

трансформатора составляет 40% от номинального тока счетчика, а при минимальной - не менее 0,1А.

В сооответствии с требованиями ПУЭ п.1.5.17 допускается приенение трансформаторов тока с завышенным
коэффициентом трансформации , если при максимальной нагруке присоединения, ток во вторичной обмотке

Iм
ин

.с
че
т.

=0
,0

5х
Iн

, А

Iм
ак
с.
тт

.=
Iр
ас
ч/

N
тт

, А

Iм
ин

.т
т.

=I
р.
м
ин

/
N
тт

, А

=0
,4
хI
н 
А

0,
4х

Iн
ом

.с
че
тч
ик
а=

ВРУ-3С

Принадлежность ВРУ

и панели по проекту

О
бо
зн
ач
ен
ие

 т
ра
нс

-в
то
ка

 п
о 
пр
ое
кт
у

М
ак
си
м
ал
ьн
ая

ра
сч
ет
на
я 
на
гр
уз
ка

I m
ax

, А

М
ин
им
ал
ьн
ая

ра
сч
ет
на
я 
на
гр
уз
ка

I m
in
, А

94,6

Ко
эф

ф
иц

. т
ра
нс

., 
N
тт

Обеспечение
точности по
условию (ПУЭ

п.1.5.17)
Iмах.тт.>0,4*Iн.счет.

Iмин.тт.>0,05*Iн.счет.

Таблица 1.3

0,2521,13,8320/5244,4-Секция 2 выполняетсяВРУ-3С 73,3

Вз
ам

. и
нв

. №
И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Расчет и выбор трансформаторов
тока

8

ВРУ-8С, с1 ВРУ-8С, с2

250 ≥ 199,3

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

250 ≥ 217,0

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

Расчетные параметры

150 ≥ 55,7 150 ≥ 40,9 150 ≥ 40,9

60 ≥ 11,1 60 ≥ 8,2 60 ≥ 8,2

0,2521,24,0250/5199,3- выполняетсяВРУ-8С 59,8

0,2521,34,3250/5217,0- выполняетсяВРУ-8С 65,1

Копировал Формат A3

400 ≥ 315,5

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

ВРУ-3С, с1 ВРУ-3С, с2

320 ≥ 244,3

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

ВРУ-5С, с1

250 ≥ 179,4

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

ВРУ-5С, с2

320 ≥ 277,8

660 ≥ 380

5 ≥ 0,3

150 ≥ 39,2

60 ≥ 7,8

150 ≥ 30,6

60 ≥ 6,1

0,2521,03,6250/5179,4- выполняетсяВРУ-5С 53,8

0,2521,34,3320/5277,8- выполняетсяВРУ-5С 83,3

Секция 1

Секция 2

Секция 1

Секция 2

ВРУ-8С, с1 ВРУ-8С, с2ВРУ-3С, с1 ВРУ-3С, с2 ВРУ-5С, с1 ВРУ-5С, с2
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Секция IВРУ-3С

Принадлежность ВРУ

и панели по проекту

Таблица 1

Секция IIВРУ-3С

Копировал Формат A4

Вз
ам

. и
нв

. №
И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

С
ог
ла
со
ва
но

Расчет потерь в КЛ питающих
кабельных линий

9

Секция IВРУ-5С

Секция IIВРУ-5С

М
ар
ка

, с
еч
ен
ие

 и
дл
ин
а 
пи
та
ю
щ
ей

 К
Л

АВБШвнг(А)-1 3(4х240)
L=110м

АВБШвнг(А)-1 3(4х240)
L=110м

АВБШвнг(А)-1 2(4х300)
L=220м

АВБШвнг(А)-1 2(4х300)
L=220м

Ра
сч
ет
ны
й 
то
к 
в 
ли
ни
и,

А

315,5

244,3

179,4

277,8

Ве
ли
чи
на

 п
от
ер
ь

ак
ти
вн
ой

 м
ощ
но
ст
и 
в

ли
ни
и,

 В
т

4,0

2,4

2,1

5,0

Ве
ли
чи
на

 п
от
ер
ь

по
лн
ой

 м
ощ
но
ст
и 
в

ли
ни
и,

 к
ВА

4,3

2,6

2,3

5,4

Ве
ли
чи
на

 п
от
ер
ь

на
пр
яж
ен
ия

 в
 л
ин
ии

, %

0,6

0,6

0,8

1,3

Секция IВРУ-8С

Секция IIВРУ-8С

АВБШвнг(А)-1 2(4х240)
L=185м

АВБШвнг(А)-1 2(4х240)
L=185м

199,3

217,0

2,5

3,0

2,7

3,2

0,9

1,0
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Вводно-распределительное

устройство (ВРУ-3С). Схема

электрическая принципиальная.

10

1. По данному чертежу изготовить один шкаф по ГОСТ 32396-2013 «Устройства

вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические

условия», напольного исполнения, со степенью защиты IP31.

2. Ввод кабелей и отходящие линии - сверху.

3. Вентиляция общественных помещений отключается по сигналу "Пожар" от

системы АПС здания.

Поз. Наименование

QF
 Выключатель автоматический

QW

 Выключатель нагрузки

DF

 Устройство защитного отключения

M

KM

 Контактор (пускатель)

1p/2p/3p/4p
 Количество полюсов

Э / Тм

 Тип расцепителя: электронный /

 термомагнитный

С10А

 Характеристика, номинальный ток

Iн / Ir

 Номинальный ток / ток расцепителя

30mA
 Уставка срабатывания по току утечки

Icu

 Предельная коммутационная

 способность

 Мотор-привод

В
з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

L1,L2,L3

~380/220В

1 секция

1 секция

Рр=194,5кВт

Iр=317,1А

cosf=0,93

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

ВВГнг(А)-LS

3н3-1

РЕ

N

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

РЕ

N

1 секция

АВВГнг(А)-LS

57,2

88,8

Секция 2

(5-9 этаж)

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

3н3-20

ЩЭХ-2.2.Х

2 секция

РЕ

N

2 секция

Рр=146,3кВт

Iр=240,2А

cosf=0,93

0,75

Секция 2

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

0,45

тех.подвал

Секция 2

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

800А

с мех.

блокировкой

SF

2Р

блокировкой

2Р

SF

1 3

42

с мех.

800А

PE

(ГЗШ1)

ПуГВнг(А)-Ls-1х25

Cu 50х4

М
е

 
к
о

н
с
т
р

.

т
р

у
б

о
п
р

о
в
о

д
ы

т
р

.
 
о

т
о

п
л

е
н
и

е

и
 
д

р
.

N N

3-к3-7с-1000В-0,47мкФ

3-к3-7с-1000В-0,47мкФ

Wh

6Т-0,66-320/56Т-0,66-400/5

Wh

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

0,5S, RS-485 0,5S, RS-485

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

ВВГнг(А)-FRLS 5х35, L=5м

ВВГнг(А)-FRLS 5х35, L=5м

ВРУ-3С  IP31

Панель 4

ВРУ-3С

Панель 1

ВРУ-3С

Панель 2

ВРУ-3С

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 10÷60А; RS-485

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

3p 3p

Резервный ввод

Рабочий ввод

QW1.1 QW1.2

VА1 А2 А3 VА1 А2 А3

3н4-5

L1,L2,L3

~380/220В

ВВГнг(А)-LS 

3н3-17

Ввод 1, 2 ("Авария")

Рр.ав=311,4кВт

Iр.ав=509,3А

cos =0,93

3QF20

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

5х50

3QF21

3p / Тм

Iн=200А

Ir=180А

Icu=18кА

3QF17

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

5х16

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

нагрузка

6,34

10,1

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

4
)

ЩРа-3.1

5х4

3QF1

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-2

3,53

5,7

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

5
)

ЩРа-3.2

5х4

3QF2

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-3

5,23

8,4

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

6
)

ЩРа-3.3

5х4

3QF3

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-4

2,57

4,1

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

7
)

ЩРа-3.4

5х4

3QF4

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-5

6,74

10,8

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

8
)

ЩРа-4.1

5х4

3QF5

3p

C25А

6кА

Ввод 1 Ввод 2

3QF7

1p

C10А

6кА

3QF8

1p

C10А

6кА

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

ВВГнг(А)-LS

3н3-9

0,03

Секция 2

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF9

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-10

Секция 3

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF10

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-11

Секция 4

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF11

1p

C16А

6кА

3QF12

1p

C16А

6кА

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 2

(1-5 этаж)

Р
и

т
е

й
л

АВВГнг(А)-LS

66,2

102,8

3н3-19

ЩЭХ-2.1.Х

3QF19

3p / Тм

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

5х70

3QF18

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

Секция 2 Секция 3 Секция 4

Кладовые

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

R2

R1

1 2
1Х1

3KM10

2p, 16A

3н.о.+3 н.з

Uк=220 В

3KM11

2p, 16A

3н.о.+3 н.з

Uк=220 В

0,5

Секция 2

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

1,0

Секция 3

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

0,5

Секция 4

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

ВВГнг(А)-LS

3н3-12

3х2,5

3QF13

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-13

3х2,5

3QF14

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-14

3х2,5

Общедомовая нагрузка

3QF15

3p

C50А

6кА

3QF16

1p

C6А

6кА

ВВГнг(А)-LS 

3н3-18

5х16

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

L1 L2 L3 L3 L1 L2

1QF1

3p / Э

Iн=400А

Ir=400А

Icu=36кА

2QF1

3p / Э

Iн=320А

Ir=320А

Icu=36кА

Секция 3 Секция 3 Секция 3 Секция 3 Секция 4

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

н
а

р
у
ж

н
ы

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

Н
а

р
у
ж

н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

р
р

и
т
о

р
и

и

~
3

8
0

В

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 4,

отм. МП

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 3,

отм. МП

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 2,

отм. МП

L3

3н6-3

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L3

3н6-2

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L3

3н6-1

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

3н4-4

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

Условное изображение

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

L=90мL=100мL=90м

L=20м L=30м L=40м L=40м L=50м L=70м L=50м L=80м L=90м L=100м L=90м L=90мL=5м L=5мL=80мL=5м L=5м

<2,0 <2,0<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

ВВГнг(А)-LS

3н3-7

3х1,5

3KM7

2p, 16A

4н.о.

Uк=220 В

L=50м

А1

А2

1
3Х1

2

ВВГнг(А)-LS

3н3-8

3х1,5

3KM8

2p, 16A

4н.о.

Uк=220 В

L=60м

Секция 3 Секция 4

0,83

<2,0

Счетчик ЭЭ Счетчик ЭЭ

3KM9

2p, 16A

3н.о.+3 н.з

Uк=220 В

ВбШВнг(А)

3н3-15

5x4

3KM15

4p, 63A

4н.о.

Uк=220 В

L1

Прилегающая территория

L2 L3

Граница проектирования

по титулу 02-01/17 ИОС.1

6QF1

1p

C10А

6кА

6QF2

1p

C10А

6кА

6QF3

1p

C10А

6кА

<2,0 <2,0 <2,0

6QF7

3p

C32А

6кА

6QF8

3p

C32А

6кА

А1

А2

А1

А2 R2

R1

3 4
1Х1

А1

А2 R2

R1

5 6
1Х1

А1

А2

А1

А2

L1,L2,L3

~380/220В

1 секция

4QF4

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF5

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF1

3p / Тм

Iн=160А

Ir=160А

Icu=18кА

4QF3

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

4QF2

3p / Тм

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 3

(9-14 этаж)

78,0

121,1

ЩЭХ-3.2.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

3н4-1

5х95

L=80м

61,6

95,6

Секция 4

(1-8 этаж)

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

ЩЭХ-4.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

3н4-2

5х70

L=80м

Р
е

з
е

р
в

L1,L2,L3

~380/220В

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

4QF6

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-6

3х2,5

L1

L=270м

1,2

Секция 3

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF7

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-7

3х2,5

L2

L=450м

0,53

Секция 4

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF8

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-8

3х2,5

L3

L=240м

4QF9

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-9

3х1,5

L1

L=100м

4QF10

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-10

3х1,5

L2

L=100м

4QF11

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-11

3х1,5

L3

L=90м

0,55

тех.подвал

Секция 3

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

0,15

тех.подвал

Секция 4

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

A1

РТ-330

TST05

К
а

б
е

л
ь

в
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

9

10

4QF12

1p

C16А

6кА

L1

Д
а

т
ч
и

к

т
е

м
п
е

р
а

т
у
р

ы

н
а

р
у
ж

н
о

г
о

в
о

з
д

у
х
а

7

8

О
б

о
г
р

е
в

в
о

р
о

н
о

к

л
и

в
н
е

в
о

г
о

с
т
о

к
а

кровля

Секции 2, 3, 4

тех.подвал

Секция 3

4 5

ВВГнг(А)-LS

3н4-12

3х2,5

L=300м

4QF17

1p

C6А

6кА

4QF18

1p

C6А

6кА

4QF19

1p

C6А

6кА

2
(
А

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L

S
 
5

х
1

2
0

)

1 3

42

Ст.4х40мм

нГЗШ1-ГЗШ8

Ст.4х40мм

нГЗШ1-ГЗШ5

1 секция

L1,L2,L3

~380/220В

3x1FU5

Iн=630А

РУ-0,4кВ

БКТП

PEN

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

3(АВБШвнг(А) 4х240)

Ввод 2  (II секция)

3(АВБШвнг(А) 4х240)

Ввод 1  (I секция)

1,12

6QF9

1p

C6А

6кА

A2

TWA1

16А

37

6

А1

А2

L N

2 4

1

3

2-200 лк

Датчик освещ-ти

ВВГнг(А)-LS

3н3-16

3х1,5

A1

T1

16А

S1

1-0-A

H1

зеленая

L=5м

А
с
т
р

о
н
о

м
и

ч
е

с
к
о

е

р
е

л
е

S2

1-0-A

H2

зеленая

1

6KM9

3p, 16A

3н.о.

Uк=220 В

L1.1 L1.2

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

в
н
у
т
р

е
н
н
и

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

(6KM9)

АПС

3
3Х1

4

АПС

L1.1

Секции 2, 3, 4

Панель 6 (1 категория)

ВРУ-3С 

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Измерительные приборы

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

~380/220В L1,L2,L3

2
(
А

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L

S
 
5

х
9

5
)

ВВГнг(А)-LS 5х16, L=5м

ВВГнг(А)-LS 5х16, L=5м

Резервный ввод

Рабочий ввод

РЕ

N

Секция 3,

отм. МП

Л
и

ф
т

3н5-15

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

ШУЛ1-3

Щит

управления

компл.

L=80м

10,5

16,8

<2,0

5QF14

3p

C40А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н3-6

5,0

8,0

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
-
0

9
)

ЩРа-4.2

5х4

3QF6

3p

C25А

6кА

Секция 4

L=70м

<2,0

Секция 3

(1-8 этаж)

95,2

147,8

ЩЭХ-3.1.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

3н3-21

5х95

L=60м

Ввод 2 ("Пожар"):

Рр.п=162,2кВт

Iр.п=267,0А

cos =0,92

4QF13

1p

C16А

6кА

4QF14

1p

C10А

6кА

3н4-14

3х1,5

L=40м

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я

т
е

х
.
 
п
о

м
.

тех.подвал

Секция 3

L1.3

Секция 3

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF15

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-15

3х2,5

L2

L=200м

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

3н5-1

L1

5QF1

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

3н5-2

L2

5QF2

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

3н5-3

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

L=160м L=330м L=190м

<2,0

~380/220В L1,L2,L3

Секция 3

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5QF3

1p

C10А

6кА

А1

А2

(6QF9)

L1.3

Секция 4

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5KM4

4p, 20A

3н.о.+1 н.з

Uк=220 В

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

0,3

<2,0

Секция 2

А
П

С

(6KM9)

L1.2

Секция 2

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

3н5-5

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF5

1p

C10А

6кА

L=170м

<2,0

Секция 3

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
3н5-6

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF6

1p

C10А

6кА

0,51

L=360м

<2,0

Секция 4

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

3н5-7

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF7

1p

C10А

6кА

0,1

L=100м

<2,0

Секция 2

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

3н5-8

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF8

1p

C10А

6кА

0,02

L=40м

<2,0

Секция 3

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

3н5-9

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF9

1p

C10А

6кА

0,43

L=200м

<2,0

Секция 4

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

3н5-10

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF10

1p

C10А

6кА

0,01

L=50м

<2,0

А
П

С

Секция 3,

подвал, 1 этаж

0,91

<2,0

5QF11

1p

C10А

6кА

3н5-11

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=100м

4,3

А
П

С

Секция 4,

1 этаж

0,22

<2,0

5QF13

1p

C10А

6кА

3н5-13

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=100м

1,1

Секция 3,

отм. МП

Л
и

ф
т

3н5-16

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

ШУЛ2-3

Щит

управления

компл.

L=90м

10,5

16,8

<2,0

5QF15

3p

C40А

6кА

6QF11

1p

C10А

6кА

L3

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,4

1,9

<2,0

Секция 2

3н6-11

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=90м

6QF12

1p

C10А

6кА

L3

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,56

2,7

<2,0

Секция 3

3н6-12

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=90м

3н6-10

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=20м

О
т
о

п
л

е
н
и

е
 
т
е

х
.

п
о

м
е

щ
е

н
и

я

Секция 3,

подвал

0,5

<2,0

2,3

L3

6QF13

1p

C10А

6кА

L3

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,32

1,5

<2,0

Секция 4

3н6-13

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=80м

Р
е

з
е

р
в

5QF18

3p

C25А

6кА

Секция 2,

кровля

Р
е

з
е

р
в

Секция 2,

кровля

Р
е

з
е

р
в

Секция 2,

кровля

4QF16

1p

C10А

6кА

3н4-16

3х1,5

4KM16

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=60м

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я

П
У

И

1 этаж

Секция 2

MM

А
П

С

Секция 3,

2-14 этаж

1,43

<2,0

5QF12

1p

C16А

6кА

3н5-12

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х2,5

L=100м

6,8

5.1QF

3p / Tm

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

АВР

5QF16

3p

C40А

6кА

Секция 2,

отм. МП

Л
и

ф
т

3н5-14

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

ШУЛ1-2

Щит

управления

компл.

L=90м

10,5

16,8

<2,0

M

Секция 4,

отм. МП

Л
и

ф
т

3н5-17

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

ШУЛ1-4

Щит

управления

компл.

L=80м

10,5

16,8

<2,0

M

5QF17

3p

C40А

6кА

5.1QF

3p / Tm

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

АВР

Панель 5 (ППУ)

ВРУ-3С 

L2

С
е

р
в
е

р
н
а

я

5,0

23,9

<2,0

Секция 3,

подвал

3н6-8

ВВГнг(А)-LS

3х6

L=40м

L1

С
е

р
в
е

р
н
а

я

5,0

23,9

<2,0

Секция 3,

подвал

3н6-7

ВВГнг(А)-LS

3х6

L=40м

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

L3

3н6-4

3х1,5

L=70м

ВВГнг(А)-LS

6QF4

1p

C10А

6кА

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

Секция 3,

подвал, 1 этаж

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

Секция 4,

1 этаж

L3

3н6-5

3х1,5

L=60м

ВВГнг(А)-LS

6QF5

1p

C10А

6кА

L3

3н6-6

3х1,5

L=90м

ВВГнг(А)-LS

6QF6

1p

C10А

6кА

Секция 2,

1 этаж

<2,0 <2,0 <2,0

0,02

0,1

0,02

0,1

0,02

0,1

0,5S0,5S

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

2,4

<2,0

4,8

<2,0

2,44,0

0,83

<2,0

4,0

Панель 3 (Ритейл)

ВРУ-3C 

0,35

<2,0

1,7

0,12

<2,0

0,6

Общедомовая 

Измерительные приборы

L
=

5
м

L
=

5
м

31,07

49,7

<2,0

0,18

0,8

<2,0

Р
о

з
е

т
к
и

п
е

р
е

н
о

с
н
ы

х

д
р

е
н
а

ж
н
ы

х

н
а

с
о

с
о

в

тех.подвал

Секция 2, 3, 4

-

-

6QF14.1

1p

C10А

6кА

3н6-14

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=190м

6QF14.2

1p+N

16А

30mA

5QF21

3p

C32А

6кА

Р
е

з
е

р
в

Секция 2,

кровля

5QF19

3p

C16А

6кА

5QF20

3p

C16А

6кА

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

В
Д

3

3н5-22.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х4

3н5-22.2

ШУВ2-5,5

L=10м

<2,0

5QF22

3p

C25А

6кА

Секция 3,

кровля

ВВГнг(А)-

FRLS 4х4

L=100м

M

3н5-23.2

ВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5

L=105м

3н5-23.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х2,5

L=10м

5QF23

3p

C16А

6кА

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

П
Д

1
1

2,2

3,7

<2,0

Секция 3,

кровля

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

П
Д

1
2

<2,0

Секция 3,

кровля

5QF27

3p

C32А

6кА

ШУДУ1-3

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

П
Д

3

3,0

5,1

<2,0

Секция 3,

кровля

M

3н5-24.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х2,5

3н5-24.2

ШУВ2-5,5

L=10м

5QF24

3p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5

L=120м

M

3н5-25.2

ВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5

L=120м

3н5-25.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х2,5

L=10м

5QF25

3p

C16А

6кА

ШУДУ2-3

M

3н5-26.2

ВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5

L=125м

M

3н5-26.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х2,5

L=10м

5QF26

3p

C32А

6кА

ШУДУ3-3

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

П
Д

1
3

1,5

2,5

<2,0

Секция 3,

кровля

5QF28

3p

C25А

6кА

5QF31

3p

C32А

6кА

5QF29

3p

C16А

6кА

5QF30

3p

C16А

6кА

Копировал Формат 594х1470

0,1

Р
е

з
е

р
в

2,1

6QF10.1

1p

C10А

6кА

6QF10.2

1p+N

16А

30mA

в компл.

кабель

в компл.

кабель

в компл.

кабель

в компл.

кабель

0,1 3,45 2,1

1,4 2,4

0,03

0,1 2,65,7

0,5

<2,0

2,4

<2,0<2,0 <2,0 <2,0

0,6 0,05

2,5

<2,0

0,7

<2,0

0,03

0,1

0,15

0,7

0,12

0,6

4,0

6,8

3x2FU5

Iн=630А

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

д
ы

м
о

у
д

а
л

е
н
и

я

П
Д

2
7

3,0

5,1

<2,0

Секция 3,

кровля

ШУВ2-5,5

3н5-32.2

ВВГнг(А)-

FRLS 4х2,5

L=120м

M

3н5-32.1

ВВГнг(А)-

FRLS 5х2,5

L=10м

5QF32

3p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

3н4-17

3х1,5

L1

L=250м

ВВГнг(А)-LS

3н4-18

3х1,5

L2

L=200м

ВВГнг(А)-LS

3н4-19

3х1,5

L3

L=190м

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

0,23

1,1

<2,0

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

0,26

1,3

<2,0

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

0,11

0,5

<2,0

L=240м

<2,0

1,8

2,2

3,7

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

0,15

0,7

<2,0
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Вводно-распределительное

устройство (ВРУ-5С). Схема

электрическая принципиальная.

11

Поз. Наименование

QF
 Выключатель автоматический

QW

 Выключатель нагрузки

DF

 Устройство защитного отключения

M

KM

 Контактор (пускатель)

1p/2p/3p/4p
 Количество полюсов

Э / Тм

 Тип расцепителя: электронный /

 термомагнитный

С10А

 Характеристика, номинальный ток

Iн / Ir

 Номинальный ток / ток расцепителя

30mA

 Уставка срабатывания по току утечки

Icu

 Предельная коммутационная

 способность

 Мотор-привод

В
з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

L1,L2,L3, ~380/220В

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

ВВГнг(А)-LS

5н3-1

РЕ

N

1 секция 2 секция

РЕ

N

0,85

Секция 5

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

0,5

тех.подвал

Секция 5

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

Панель 3 (Ритейл)

ВРУ-5C 

Панель 4

ВРУ-5С

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

5н4-5

L1,L2,L3

~380/220В

ВВГнг(А)-LS 

5н3-19

3QF22

3p / Тм

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

3QF23

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

3QF19

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

5х16

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Р
е

з
е

р
в

Общедомовая нагрузка

3,94

6,3

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
0

9
)

ЩРа-5.1

5х4

3QF1

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н3-2

3,65

5,8

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
1

0
)

ЩРа-5.2

5х4

3QF2

3p

C25А

6кА

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
1

2
)

3QF3

3p

C25А

6кА

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
1

3
)

3QF4

3p

C25А

6кА

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
1

4
)

3QF5

3p

C25А

6кА

3QF7

1p

C10А

6кА

3QF8

1p

C10А

6кА

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

ВВГнг(А)-LS

5н3-9

Секция 5

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF9

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н3-10

Секция 6

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF10

1p

C16А

6кА

3QF14

1p

C16А

6кА

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 5

(1-9 этаж)

Р
и

т
е

й
л

АВВГнг(А)-LS

87,4

135,6

5н3-21

ЩЭХ-5.Х

3QF21

3p / Тм

Iн=160А

Ir=160А

Icu=18кА

5х95

3QF20

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

Секция 5 Секция 6

Кладовые

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

R2

R1

1 2
1Х1

3KM10

2p, 16A

1н.о.+1 н.з

Uк=220 В

Секция 5

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

Секция 6

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

ВВГнг(А)-LS

5н3-14

3х2,5

3QF15

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н3-15

3х2,5

3QF16

1p

C16А

6кА

Общедомовая нагрузка

3QF17

3p

C50А

6кА

ВВГнг(А)-LS 

5н3-20

5х16

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

L1 L2 L3 L1

Секция 5 Секция 5

Н
а

р
у
ж

н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

р
р

и
т
о

р
и

и

~
3

8
0

В

5н4-4

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

Условное изображение

L=40м L=30м L=40м L=60м L=50м L=50м L=5м L=5мL=50мL=5м L=5м

<2,0<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

ВВГнг(А)-LS

5н3-7

3х1,5

3KM7

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=40м

А1

А2

3KM8

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

Секция 5

<2,0

3KM9

2p, 16A

1н.о.+1 н.з

Uк=220 В

5н3-17

3KM17

4p, 63A

3н.о.+5 н.з

Uк=220 В

L1

Прилегающая территория

L2 L3

А1

А2

А1

А2 R2

R1

3 4
1Х1

А1

А2

L1,L2,L3, ~380/220В

4QF4

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF5

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF1

3p / Тм

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

4QF3

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

4QF2

3p / Тм

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 6

(1-4 этаж)

61,6

95,6

ЩЭХ-7.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

5н4-1

5х70

L=50м

Р
е

з
е

р
в

L1,L2,L3

~380/220В

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

4QF6

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н4-6

3х2,5

L1

L=310м

0,9

Секция 6

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF7

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н4-7

3х2,5

L2

L=405м

4QF8

1p

C16А

6кА

4QF9

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н4-9

3х1,5

L1

L=80м

4QF10

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

5н4-10

3х1,5

L2

L=130м

4QF11

3p

C25А

6кА

0,7

тех.подвал

Секция 6

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

A1

РТ-330

TST05

К
а

б
е

л
ь

в
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

9

10

4QF12

1p

C16А

6кА

L1

Д
а

т
ч
и

к

т
е

м
п
е

р
а

т
у
р

ы

н
а

р
у
ж

н
о

г
о

в
о

з
д

у
х
а

7

8

О
б

о
г
р

е
в

в
о

р
о

н
о

к

л
и

в
н
е

в
о

г
о

с
т
о

к
а

кровля

Секции 5, 6

тех.подвал

Секция 5

4 5

ВВГнг(А)-LS

5н4-12

3х2,5

L=120м

4QF14

1p

C6А

6кА

4QF15

1p

C6А

6кА

2,033,31

5,3

ЩРа-5.3

ВВГнг(А)-LS

5н3-3

5х4

L=25м

Секция 5 Секция 6 Секция 6

4,66

7,5

ЩРа-6.1

ВВГнг(А)-LS

5н3-4

5х4

L=30м

3,7

6,0

ЩРа-6.2

ВВГнг(А)-LS

5н3-5

5х4

L=50м

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

ВВГнг(А)-LS

5н3-8

3х1,5

L=50м

Секция 6

<2,0

Р
и

т
е

й
л

(
О

П
1

5
)

3QF6

3p

C25А

6кА

<2,0

Секция 6

ЩРа-6.3

ВВГнг(А)-LS

5н3-6

5х4

L=60м

6,87

11,0

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 6

(5-7 этаж)

59,4

92,2

ЩЭХ-6.2.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

5н4-2

5х70

L=60м

3QF18

1p

C6А

6кА

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

н
а

р
у
ж

н
ы

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

А1

А2

L N

2 4

1

3

2-200 лк

Датчик освещ-ти

ВВГнг(А)-LS

5н3-18

3х1,5

A1

T1

16А

S1

1-0-A

H1

зеленая

L=5м

6QF13

1p

C6А

6кА

A2

TWA1

16А

37

6

А1

А2

А
с
т
р

о
н
о

м
и

ч
е

с
к
о

е

р
е

л
е

S2

1-0-A

H2

зеленая

1

6KM13

3p, 16A

3н.о.

Uк=220 В

L1.1 L1.2

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

в
н
у
т
р

е
н
н
и

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

Секции 5, 6

1
3Х1

2

АПС

3
3Х1

4

АПС

(6KM13)

L1.1

2
(
А

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L

S
 
5

х
7

0
)

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

630А

с мех.

блокировкой

SF

2Р

блокировкой

2Р

SF

1 3

42

с мех.

630А

PE

(ГЗШ1)

ПуГВнг(А)-Ls-1х25

Cu 50х4

М
е

 
к
о

н
с
т
р

.

т
р

у
б

о
п
р

о
в
о

д
ы

т
р

.
 
о

т
о

п
л

е
н
и

е

и
 
д

р
.

N N

3-к3-7с-1000В-0,47мкФ3-к3-7с-1000В-0,47мкФ

Wh

6Т-0,66-320/56Т-0,66-250/5

Wh

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

0,5S, RS-485 0,5S, RS-485

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Щит автоматического

переключения:

тип, номинальный ток, А

Измерительные приборы

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

ВВГнг(А)-FRLS 5х25, L=5м

ВВГнг(А)-FRLS 5х25, L=5м

ВРУ-5С  IP31

Панель 5 (ППУ)

ВРУ-5С 

Панель 1

ВРУ-5С

Панель 2

ВРУ-5С

3p 3p

Резервный ввод

Рабочий ввод

QW1.1 QW1.2

VА1 А2 А3 VА1 А2 А3

Ввод 1 Ввод 2

Секция 5

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

~
2

2
0

В

5н5-5

L3

ВВГнг(А)-FRLS

3х1,5

5QF5

1p

C10А

6кА

Секция 6

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

~
2

2
0

В

5н5-6

L1

ВВГнг(А)-FRLS

3х1,5

5QF6

1p

C10А

6кА

5QF7

1p

C10А

6кА

5QF8

1p

C10А

6кА

1QF1

3p / Э

Iн=250А

Ir=250А

Icu=25кА

2QF1

3p / Э

Iн=320А

Ir=320А

Icu=25кА

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 6,

техн.подвал

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 5,

техн.подвал

L3

5н6-2

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L2

5н6-1

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

L=80мL=50м

L=170м L=150м

<2,0 <2,0

5н5-8

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=30м

Счетчик ЭЭ Счетчик ЭЭ

Граница проектирования

по титулу 02-01/17 ИОС.1

6QF1

1p

C10А

6кА

6QF2

1p

C10А

6кА

6QF3

1p

C10А

6кА

6QF8

1p

C6А

6кА

1 3

42

Ст.4х40мм

нГЗШ5-ГЗШ8

Ст.4х40мм

нГЗШ1-ГЗШ5

1 секция

L1,L2,L3

~380/220В

РУ-0,4кВ

БКТП

PEN

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

2(АВБШвнг(А) 4х300)

Ввод 2  (II секция)

2(АВБШвнг(А) 4х300)

Ввод 1  (I секция)

Панель 6 (1 категория)

ВРУ-5С 

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Щит автоматического

переключения:

тип, номинальный ток, А

Измерительные приборы

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

L1,L2,L3, ~380/220В

АВВГнг(А)-LS 5х70, L=5м

АВВГнг(А)-LS 5х70, L=5м

Резервный ввод

Рабочий ввод

РЕ

N

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

6QF10

3p

C63А

6кА

И
Т

П

Секция 5,

техн.подвал

20,4

5н6-10

<2,0

34,5

Секция 6

П
р

о
т
и

в
о

п
о

ж
а

р
н
а

я

н
а

с
о

с
н
а

я
 
с
т
а

н
ц

и
я

5н5-10

ВВГнг(А)-

FRLS 5х4

Щит

управления

компл.

L=50м

5,5

9,3

<2,0

5QF10

3p

C25А

6кА

ШУ-ПНС

6QF9

3p

C50А

6кА

Н
а

с
о

с
н
а

я
 
Х

В
С

Секция 6,

техн.подвал

22,0

5н6-9

ВВГнг(А)-LS

5х10

L=40м

<2,0

37,2

ЩУ-НС

Щит

управления

компл.

M1 M2 M3

3QF11

1p

C10А

6кА

5н3-11

3х1,5

3KM11

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=20м

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я

э
л

е
к
т
р

о
щ

и
т
о

в
о

й

и
 
И

Т
П

тех.подвал

Секция 5

3QF12

1p

C10А

6кА

5н3-12

3х1,5

3KM12

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=50м

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я

тех.подвал,

1 этаж Секция 6

3QF13

1p

C10А

6кА

3KM13

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

M1 M2

M M

ЗД1 ЗД2

6QF11

1p

C6А

6кА

Н
а

с
о

с
ы

д
р

е
н
а

ж
н
ы

е

Секция 6,

пом. НС

0,6

5н6-11

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=40м

<2,0

6QF12

1p

C6А

6кА

ЩУ1-ДН

Щит

управления

компл.

ДН1 ДН2

5н6-12

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=50м

ЩУ2-ДН

Щит

управления

компл.

ДН3 ДН4

Н
а

с
о

с
ы

д
р

е
н
а

ж
н
ы

е

Секция 6,

пом. ПНС

<2,0

Секция 5

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5н5-1

РЕ

N

L1

5QF1

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

5н5-2

L2

5QF2

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

5.1QF

3p / Tm

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

АВР

L=160м L=170м

<2,0

~380/220В L1,L2,L3

Секция 6

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5QF3

1p

C10А

6кА

А1

А2

Р
е

з
е

р
в

5KM4

4p, 20A

3н.о.+1 н.з

Uк=220 В

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

<2,0

Секция 5

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

<2,0

5QF9

1p

C10А

6кА

5н5-9

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=50м

Секция 6

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

<2,0

А
П

С

0,33

<2,0

5QF11

1p

C10А

6кА

5н5-11

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=60м

1,6

А
П

С

Секция 6,

подвал, 1 этаж

0,55

<2,0

5QF12

1p

C10А

6кА

5н5-12

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=70м

2,6

Секция 5,

1 этаж

5QF13

3p

C40А

6кА

5QF14

3p

C40А

6кА

Копировал Формат 594х1470

6QF14

1p

C32А

6кА

L1

С
е

р
в
е

р
н
а

я

5,0

23,9

<2,0

Секция 6,

подвал

5н6-14

ВВГнг(А)-LS

3х6

L=50м

6QF15

1p

C10А

6кА

L2

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,29

1,4

<2,0

Секция 5

5н6-15

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=50м

6QF16

1p

C10А

6кА

L3

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,36

1,7

<2,0

Секция 6

5н6-16

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=80м

6QF17.1

1p

C10А

6кА

5н6-17

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=20м

О
т
о

п
л

е
н
и

е
 
т
е

х
.

п
о

м
е

щ
е

н
и

я

Секция 5,

подвал

0,5

<2,0

2,3

5.1QF

3p / Tm

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=125А

Ir=125А

Icu=18кА

АВР

Р
е

з
е

р
в

1. По данному чертежу изготовить один шкаф по ГОСТ 32396-2013 «Устройства

вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические

условия», напольного исполнения, со степенью защиты IP31.

2. Ввод кабелей и отходящие линии - сверху.

3. Вентиляция общественных помещений отключается по сигналу "Пожар" от

системы АПС здания.

1 секция

Рр=112,0кВт

Iр=182,3А

cosf=0,93

2 секция

Рр=158,6кВт

Iр=261,2А

cosf=0,92

Ввод 1, 2 ("Авария"):

Рр.ав=238,5кВт

Iр.ав=391,1А

cos =0,93

Секция 5,

отм. МП

Л
и

ф
т

5н5-13

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

в компл.

кабель

ШУЛ1-5

Щит

управления

компл.

L=50м

10,5

16,8

<2,0

Секция 6,

отм. МП

Л
и

ф
т

5н5-14

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

в компл.

кабель

ШУЛ1-6

Щит

управления

компл.

L=50м

10,5

16,8

<2,0

M M

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

L2

3н6-4

3х1,5

L=40м

ВВГнг(А)-LS

6QF4

1p

C10А

6кА

0,1

0,5

0,1

0,5

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

Секция 6,

1 этаж

L3

3н6-5

3х1,5

L=60м

ВВГнг(А)-LS

6QF5

1p

C10А

6кА

6QF6

1p

C10А

6кА

Секция 5,

подвал, 1 этаж

<2,0 <2,0<2,0

0,02

0,1

<2,0

0,02

0,1

Р
е

з
е

р
в

L
=

5
м

2
(
А

В
В

Г
н
г
(
А

)
-
L

S
 
5

х
9

5
)

L
=

5
м

3,1

0,6

3,1

0,83

4,0

0,83

4,0

<2,0

0,08

0,4

<2,0

0,14

0,7

0,5

<2,0

2,4

0,5

<2,0

2,4

27,79

44,5

<2,0

5н6-8

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=25м

ЩУ3-ДН

Щит

управления

компл.

ДН5 ДН6

Н
а

с
о

с
ы

д
р

е
н
а

ж
н
ы

е

Секция 5,

пом. ИТП

<2,0

0,6

3,1

0,12

0,5

<2,0

Р
о

з
е

т
к
и

п
е

р
е

н
о

с
н
ы

х

д
р

е
н
а

ж
н
ы

х

н
а

с
о

с
о

в

тех.подвал

Секция 5, 6

-

-

6QF17.2

1p+N

16А

30mA

6QF17.1

1p

C10А

6кА

5н6-7

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=70м

6QF17.2

1p+N

16А

30mA

Щ
и

т
 
п
и

т
а

н
и

я

а
р

х
и

т
е

к
т
у
р

н
о

й

п
о

д
с
в
е

т
к
и

0,5S0,5S

5QF15

3p

C25А

6кА

5QF18

3p

C32А

6кА

5QF16

3p

C16А

6кА

5QF17

3p

C16А

6кА

5QF19

3p

C25А

6кА

5QF22

3p

C32А

6кА

5QF20

3p

C16А

6кА

5QF21

3p

C16А

6кА

0,15

0,7

0,12

0,6

0,03

0,1

0,03

0,1 4,0

<2,0

2,4

<2,0

Р
е

з
е

р
в

0,12

0,6

0,1

0,6

3,3

<2,0

4,3

<2,0<2,0 <2,0

3x1FU6

Iн=500А

3x2FU6

Iн=500А

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

0,15

0,7

<2,0

ВВГнг(А)-LS

5н4-14

3х1,5

L2

L=140м

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

0,21

1,0

<2,0

ВВГнг(А)-LS

5н4-15

3х1,5

L3

L=240м

3,2

<2,0

ВбШВнг(А)

5x4

L=415м

ВВГнг(А)-LS

5н4-11

5х4

L=15м

5,0

7,9

<2,0

тех.подвал

Секция 5

ВВГнг(А)-LS

5х16

L=20м

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

Р
е

з
е

р
в

0,02

0,1

0,04

0,2

L1.3

(6QF13)

L1.3

А
П

С

(6KM13)

L1.2
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Вводно-распределительное

устройство (ВРУ-8С). Схема

электрическая принципиальная.

12

Поз. Наименование

QF
 Выключатель автоматический

QW

 Выключатель нагрузки

DF

 Устройство защитного отключения

M

KM

 Контактор (пускатель)

1p/2p/3p/4p
 Количество полюсов

Э / Тм

 Тип расцепителя: электронный /

 термомагнитный

С10А

 Характеристика, номинальный ток

Iн / Ir

 Номинальный ток / ток расцепителя

30mA

 Уставка срабатывания по току утечки

Icu

 Предельная коммутационная

 способность

 Мотор-привод

В
з
а

м
.
 
и

н
в
.
 
№

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

L1,L2,L3

~380/220В

1 секция

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

ВВГнг(А)-LS

8н3-1

РЕ

N

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

Секция 1

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

8н5-1

РЕ

N

L1

1 секция

АВВГнг(А)-LS

50,4

78,2

Секция 8

(1-4 этаж)

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

8н3-20

ЩЭХ-8.1.Х

2 секция

РЕ

N

Секция 1

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

0,3

тех.подвал

Секция 1

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

630А

с мех.

блокировкой

SF

2Р

блокировкой

2Р

SF

1 3

42

с мех.

630А

PE

(ГЗШ1)

ПуГВнг(А)-Ls-1х25

Cu 50х4

М
е

 
к
о

н
с
т
р

.

т
р

у
б

о
п
р

о
в
о

д
ы

т
р

.
 
о

т
о

п
л

е
н
и

е

и
 
д

р
.

N N

3-к3-7с-1000В-0,47мкФ3-к3-7с-1000В-0,47мкФ

Wh

6Т-0,66-250/56Т-0,66-250/5

Wh

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

3*230/400В;

50Гц; 5÷7,5А

0,5S, RS-485 0,5S, RS-485

Рн=22,9кВт

Рр=22,9кВт

Iр=36,7А

cos =0,95
f

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Измерительные приборы

ВВГнг(А)-FRLS 5х25, L=5м

ВВГнг(А)-FRLS 5х25, L=5м

ВРУ-8С  IP31

Панель 5 (ППУ)

ВРУ-8С 

Ритейл Панель 4

ВРУ-8С

Панель 1

ВРУ-8С

Панель 2

ВРУ-8С

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 10÷60А; RS-485

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

3p 3p

Резервный ввод

Рабочий ввод

QW1.1 QW1.2

VА1 А2 А3 VА1 А2 А3

8н4-5

L1,L2,L3

~380/220В

ВВГнг(А)-LS 

8н3-17

3QF20

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

5х50

3QF21

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

3QF17

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

5х16

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Р
е

з
е

р
в

нагрузка

3,6

5,8

Р
и

т
е

й
л

ЩРа-1.1

5х4

3QF1

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-2

3,8

6,1

Р
и

т
е

й
л

ЩРа-1.2

5х4

3QF2

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-3

4,27

6,8

Р
и

т
е

й
л

ЩРа-1.3

5х4

3QF3

3p

C25А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-4

4,03

6,5

Р
и

т
е

й
л

ЩРа-7.1

5х4

3QF4

3p

C25А

6кА

3QF5

3p

C25А

6кА

Ввод 1 Ввод 2

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

ВВГнг(А)-LS

8н3-9

Секция 1

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF9

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-10

Секция 7

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF10

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-11

Секция 8

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

в
х
о

д
н
ы

х
 
г
р

у
п
п

3х1,5

3QF11

1p

C10А

6кА

3QF12

1p

C16А

6кА

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 1

(1-9 этаж)

Р
и

т
е

й
л

АВВГнг(А)-LS

80,0

124,1

8н3-19

ЩЭХ-1.Х

3QF19

3p / Тм

Iн=160А

Ir=160А

Icu=18кА

5х95

3QF18

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

Секция 1

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

Секция 7 Секция 8

Кладовые

Wh

Счетчик ЭЭ

3*230/400В;

50Гц; 5÷60А; RS-485

R2

R1

1 2
1Х1

3KM10

2p, 16A

8н.о.+8 н.з

Uк=220 В

3KM11

2p, 16A

8н.о.+8 н.з

Uк=220 В

Секция 1

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

Секция 7

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

Секция 8

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

л
и

ф
т
о

в
о

й
 
ш

а
х
т
ы

ВВГнг(А)-LS

8н3-12

3х2,5

3QF13

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-13

3х2,5

3QF14

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н3-14

3х2,5

Общедомовая нагрузка

3QF15

3p

C50А

6кА

3QF16

1p

C6А

6кА

ВВГнг(А)-LS 

8н3-18

5х16

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

к
л

а
д

о
в
ы

х

О
б

щ
е

д
о

м
о

в
ы

е

н
у
ж

д
ы

L1 L2 L3 L3 L1 L2

5QF1

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

8н5-2

L2

5QF2

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

8н5-3

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 4х1,5

Секция 1

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

8н5-5

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF5

1p

C10А

6кА

1QF1

3p / Э

Iн=250А

Ir=250А

Icu=25кА

2QF1

3p / Э

Iн=250А

Ir=250А

Icu=25кА

Секция 1 Секция 1 Секция 7 Секция 7

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

н
а

р
у
ж

н
ы

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

Н
а

р
у
ж

н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

р
р

и
т
о

р
и

и

~
3

8
0

В

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 8,

техн.подвал

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 7,

техн.подвал

Ш
к
а

ф

с
л

а
б

о
т
о

ч
н
ы

х

с
е

т
е

й
,
 
~

2
2

0
В

Секция 1,

техн.подвал

L2

8н6-3

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L1

8н6-2

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L3

8н6-1

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

5.1QF

3p / Tm

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

АВР

8н4-4

ВВГнг(А)-LS 

5х16

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

Условное изображение

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

L=40мL=90мL=90м

L=190м L=190м L=120м L=170м

L=30м L=40м L=50м L=40м L=90м L=90м L=50м L=90м L=90м L=40м L=30мL=5м L=5мL=80мL=5м L=5м

<2,0 <2,0

<2,0<2,0

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Секция 1

<2,0

Счетчик ЭЭ Счетчик ЭЭ

3KM9

2p, 16A

8н.о.+8 н.з

Uк=220 В

8н3-15

3KM15

4p, 63A

4н.о.

Uк=220 В

L1

Прилегающая территория

L2 L3

Граница проектирования

по титулу 02-01/17 ИОС.1

6QF1

1p

C16А

6кА

6QF2

1p

C16А

6кА

6QF3

1p

C16А

6кА

<2,0 <2,0 <2,0

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

L3

8н6-4

3х1,5

L=100м

ВВГнг(А)-LS

Секция 1,

отм. МП

Л
и

ф
т

8н5-13

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

L1-Щ

Щит

управления

компл.

L=90м

10,5

16,8

<2,0

6QF13

3p

C40А

6кА

Секция 7,

отм. МП

Л
и

ф
т

8н5-14

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

L7-Щ

Щит

управления

компл.

L=90м

10,5

16,8

<2,0

5QF14

3p

C40А

6кА

5QF15

3p

C40А

6кА

А1

А2 R2

R1

3 4
1Х1

А1

А2 R2

R1

5 6
1Х1

А1

А2

А1

А2

L1,L2,L3

~380/220В

1 секция

4QF4

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF5

3p / Тм

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

4QF1

3p / Тм

Iн=160А

Ir=160А

Icu=18кА

4QF3

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

4QF2

3p / Тм

Iн=100А

Ir=100А

Icu=18кА

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

Секция 7

(1-9 этаж)

76,1

118,0

ЩЭХ-3.2.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

8н4-1

5х95

L=80м

52,8

81,9

Секция 8

(5-8 этаж)

Э
л

е
к
т
р

о
с
н
а

б
ж

е
н
и

е

к
в
а

р
т
и

р
,

~
3

8
0
В

ЩЭХ-4.Х

<2,0

АВВГнг(А)-LS

8н4-2

5х50

L=40м

Р
е

з
е

р
в

L1,L2,L3

~380/220В

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

4QF6

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-6

3х2,5

L1

L=300м

Секция 7

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF7

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-7

3х2,5

L2

L=310м

Секция 8

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

э
т
а

ж
н
ы

х
 
х
о

л
л

о
в
,

~
2

2
0

В

4QF8

1p

C16А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-8

3х2,5

L3

L=280м

4QF9

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-9

3х1,5

L1

L=90м

4QF10

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-10

3х1,5

L2

L=110м

4QF11

1p

C10А

6кА

ВВГнг(А)-LS

8н4-11

3х1,5

L3

L=60м

тех.подвал

Секция 7

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

тех.подвал

Секция 8

О
с
в
е

щ
е

н
и

е

т
е

х
н
и

ч
е

с
к
о

г
о

п
о

д
в
а

л
а

,

~
2

2
0

В

A1

РТ-330

TST05

К
а

б
е

л
ь

в
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

9

10

4QF12

1p

C16А

6кА

L1

Д
а

т
ч
и

к

т
е

м
п
е

р
а

т
у
р

ы

н
а

р
у
ж

н
о

г
о

в
о

з
д

у
х
а

7

8

О
б

о
г
р

е
в

в
о

р
о

н
о

к

л
и

в
н
е

в
о

г
о

с
т
о

к
а

кровля

Секции 1, 7, 8

тех.подвал

Секция 8

4 5

ВВГнг(А)-LS

8н4-12

3х2,5

L=260м

4QF14

1p

C6А

6кА

4QF15

1p

C6А

6кА

4QF16

1p

C6А

6кА

~380/220В L1,L2,L3

Секция 7

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5QF3

1p

C10А

6кА

А1

А2

1 3

42

Ст.4х40мм

нГЗШ5-ГЗШ8

Ст.4х40мм

нГЗШ1-ГЗШ8

1 секция

L1,L2,L3

~380/220В

РУ-0,4кВ

БКТП

PEN

2 секция

L1,L2,L3

~380/220В

2(АВБШвнг(А) 4х240)

Ввод 2  (II секция)

2(АВБШвнг(А) 4х240)

Ввод 1  (I секция)

0,78 0,18

6QF10

1p

C6А

6кА

A2

TWA1

16А

37

6

А1

А2

L N

2 4

1

3

2-200 лк

Датчик освещ-ти

ВВГнг(А)-LS

8н3-16

3х1,5

A1

T1

16А

S1

1-0-A

H1

зеленая

L=5м

А
с
т
р

о
н
о

м
и

ч
е

с
к
о

е

р
е

л
е

S2

1-0-A

H2

зеленая

1

6KM10

3p, 16A

8н.о.

Uк=220 В

L1.1 L1.2

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

в
н
у
т
р

е
н
н
и

м

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

(6KM10)

L1.1

Секции 1, 7, 8

Панель 6 (1 категория)

ВРУ-8С 

5.1QF

3p / Tm

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

M M

5.2QF

3p / Tm

Iн=63А

Ir=63А

Icu=18кА

АВР

Расчетный ток; Iр, А

Устан./расч. мощности;

Рн/Рр, кВт

№ по плану

Наименование механизма

Э
л

е
к
т
р

о
п
р

и
е

м
н
и

к
Г
л

а
в
н
ы

й
 
р

а
с
п
р

е
д

е
л

и
т
е

л
ь
н
ы

й
 
щ

и
т
,

№
 
п
о

 
п
л

а
н
у
,
 
т
и

п

Потеря напряжения;  U, %

Расположение механизма

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Схема электрическая

принципиальная

Автомат отходящей линии:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Автомат ввода:

тип, номинальный ток

расцепителя аппарата

защиты, А

Измерительные приборы

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Условное изображение

Тип и номинальный ток

пускового аппарата,

№ и ток нагревательного

элемента пускателя

L1,L2,L3

~380/220В

ВВГнг(А)-LS 5х16, L=5м

ВВГнг(А)-LS 5х16, L=5м

Резервный ввод

Рабочий ввод

РЕ

N

3QF6

3p

C25А

6кА

8н5-15

ВВГнг(А)-

FRLS 5х6

в компл.

Кабель

L8-Щ

Щит

управления

компл.

L=40м

Секция 8,

отм. МП

Л
и

ф
т

10,5

16,8

<2,0

4QF13

1p

C10А

6кА

8н4-13

3х1,5

4KM13

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=80м

А1

А2

4

3Х1:

3

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я

э
л

е
к
т
р

о
щ

и
т
о

в
о

й

и
 
с
е

р
в
е

р
н
о

й

тех.подвал

Секция 1, 8

0,14

6QF11

1p

C32А

6кА

L1

С
е

р
в
е

р
н
а

я

5,0

23,9

<2,0

Секция 1,

подвал

8н6-11

ВВГнг(А)-LS

3х6

L=50м

А
П

С

Секция 1,

подвал, 1 этаж

0,46

<2,0

5QF11

1p

C10А

6кА

8н5-11

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=100м

2,2

Секция 8

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

5KM4

4p, 20A

3н.о.+1 н.з

Uк=220 В

У
п
р

а
в
л

е
н
и

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
м

<2,0

Секция 7

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е
8н5-6

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF6

1p

C10А

6кА

L=170м

<2,0

Секция 8

А
в
а

р
и

й
н
о

е

о
с
в
е

щ
е

н
и

е

8н5-7

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF7

1p

C10А

6кА

L=80м

Секция 1

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

8н5-8

L1

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF8

1p

C10А

6кА

L=40м

<2,0

Секция 7

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

8н5-9

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF9

1p

C10А

6кА

L=40м

<2,0

Секция 8

К
л

а
п
а

н
ы

О
З

К
,
 
Д

У

8н5-10

L3

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

5QF10

1p

C10А

6кА

L=30м

<2,0

А
П

С

Секция 7,

1 этаж

0,33

<2,0

5QF12

1p

C10А

6кА

8н5-12

L2

ВВГнг(А)-

FRLS 3х1,5

L=80м

1,6

2,5

4,0

Р
и

т
е

й
л

Секция 1

<2,0

ВВГнг(А)-LS

8н3-5

ЩРа-7.2

5х4

L=50м

3QF7

1p

C10А

6кА

8н3-7

3х1,5

3KM7

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=40м

А1

А2

2

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

3Х1:1

L1

3QF8

1p

C10А

6кА

8н3-8

3х1,5

3KM8

2p, 16A

2н.о.

Uк=220 В

L=60м

А1

А2

4

А
П

С

ВВГнг(А)-LS

3Х1:3

L1

0,43

2,3

В
е

н
т
и

л
я
ц

и
я
 
О

П

Секция 7

<2,0

0,81

4,1 0,75

<2,0

6QF12

1p
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6кА

L1
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а
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о
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ы

о
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о

п
л
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и

я
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е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

Секция 1

8н6-12

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=90м

6QF13

1p

C10А

6кА

L2

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

0,36

1,7

<2,0

Секция 7

8н6-13

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=90м

6QF14

1p

C10А

6кА

L3

Н
а

с
о

с
ы

о
т
о

п
л

е
н
и

я

т
е

п
л

ы
х
 
п
о

л
о

в

<2,0

Секция 8

8н6-14

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=60м

0,29

1,4

8н6-9

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=20м

О
т
о

п
л

е
н
и

е
 
т
е

х
.

п
о

м
е

щ
е

н
и

я

Секция 8,

подвал

0,5

<2,0

2,3

L3

Секция 1,

подвал, 1 этаж

6QF4

1p

C16А

6кА

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

Секция 7,

1 этаж

Д
о
м

о
ф

о
н

,

С
К

У
Д

Секция 8,

подвал, 1 этаж

L3

8н6-5

3х1,5

L=100м

ВВГнг(А)-LS

6QF5

1p

C16А

6кА

L3

8н6-6

3х1,5

L=50м

ВВГнг(А)-LS

6QF6

1p

C16А

6кА

№ по кабельному журналу -

марка, сечение проводника -

дина проводника, м

Копировал Формат 594х1470

3,6

5,8

Р
и

т
е

й
л

Секция 7

<2,0

ВВГнг(А)-LS

8н3-6

ЩРа-7.3

5х4

L=30м

1. По данному чертежу изготовить один шкаф по ГОСТ 32396-2013 «Устройства

вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические

условия», напольного исполнения, со степенью защиты IP31.

2. Ввод кабелей и отходящие линии - сверху.

3. Вентиляция общественных помещений отключается по сигналу "Пожар" от

системы АПС здания.

1 секция

Рр=123,0кВт

Iр=200,4А

cosf=0,93

2 секция

Рр=131,3кВт

Iр=215,7А

cosf=0,93

Ввод 1, 2 ("Авария"):

Рр.ав=226,6кВт

Iр.ав=370,9А

cos =0,93

в компл.

Кабель

в компл.

Кабель

M M M

6QF7

3p

C40А

6кА

Р
е
з
е
р
в

0,8

<2,0

Р
о

з
е

т
к
и

п
е

р
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н
о

с
н
ы

х

д
р

е
н
а

ж
н
ы

х

н
а

с
о

с
о

в

тех.подвал

Секция 1, 7, 8

-

-

6QF8.1

1p

C10А

6кА

8н6-8

ВВГнг(А)-LS

3х1,5

L=180м

6QF8.2

1p+N

16А

30mA

6QF9.1

1p

C10А

6кА

6QF9.2

1p+N

16А

30mA

Общедомовая 

Панель 3

ВРУ-8C 

0,5

<2,0

2,4

0,5

<2,0

2,4

0,5

<2,0

2,4

0,5S0,5S

5QF16

3p

C25А

6кА

5QF19

3p

C32А

6кА

5QF17

3p

C16А

6кА

5QF18

3p

C16А

6кА

5QF20

3p

C25А

6кА

5QF23

3p
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6кА
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3p
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3p

C32А
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5QF25

3p

C16А

6кА

5QF26

3p

C16А

6кА

0,4

1,9

<2,0

0,15

0,7

0,12

0,6

0,02

0,1

0,02

0,1

0,02

0,1

0,02

0,1

0,03

0,1

0,03

0,1

0,03

0,1

<2,0 <2,0 <2,0

0,75

3,45

<2,0

1,4

<2,0

0,15

0,7

0,12

0,6

0,1

0,05

0,75

3,45

<2,0

0,4

1,9

<2,0

<2,0

0,12

0,6

0,1

<2,0

0,6

0,02

0,1

0,53

2,5

<2,0

0,3

1,4

<2,0

2
(
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0
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5
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3x1FU7

Iн=400А

3x2FU7

Iн=400А

0,18

0,8

<2,0

ВВГнг(А)-LS

8н4-14

3х1,5

L1

L=200м

О
с
в
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щ
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н
и

е

к
л

а
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в
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0,18

0,8

<2,0

ВВГнг(А)-LS
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3х1,5

L2

L=200м

О
с
в
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е

к
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а
д

о
в
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х

0,15

0,7

<2,0

ВВГнг(А)-LS

8н4-16

3х1,5

L3

L=160м

ВбШВнг(А)

5x4

L=285м

<2,0

1,2
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1. Опоры установить в пробуренные цилиндрические котлованы.

2. Пространство между стенками котлована и фундаментом опоры заполняются

песчаной-гравийной смесью или крупнозернистым песком смесью.

3. Заземление металлических частей опор и светильников производится через PE -

шину, к которой присоединяется PE-проводник питающего кабеля.
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Внутриплощадочные сети 0,4кВ Cпецификация оборудования, изделий и материалов Изм.1

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа

Код оборудования 
изделия, 

материала
Завод-изготовитель

Единица 
измере- 

ния

Коли- 
чество

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Провода и кабели

1.1 Кабель силовой, алюминиевый с изоляцией из негорючего ПВХ- АВБбШвнг(А) 4х300 Россия м 880

пластиката, бронированный АВБбШвнг(А) 4х240 Россия м 1340

1.2 Кабель силовой, медный с изоляцией из негорючего ПВХ- ВБШвнг(А) 5х4 Россия м 940

пластиката, бронированный

1.3 Муфта термоусаживаемая концевая, внутренней установки, для 4-х сечение 4х300-400 кв.мм Россия шт. 8

жильного кабеля с броней сечение 4х150-240 кв.мм Россия шт. 20

1.4 Муфта термоусаживаемая соединительная, внутренней установки, сечение 4х300-400 кв.мм Россия шт. 4

для 4-х жильного кабеля с броней сечение 4х150-240 кв.мм Россия шт. 6

2. Материалы

2.1 Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", ширина 500 ЛС-500 Россия м 1590

2.2 Песок ГОСТ 8736-77 Россия м³ 243,4

2.3 Труба гибкая двустенная гофрированная 110 мм ПНД/ПВД  ТУ 2248-015-47022248-2006 Россия м 700

2.4 Труба гибкая двустенная гофрированная 63 мм ПНД/ПВД  ТУ 2248-015-47022248-2006 Россия м 940

2.5 Кабельный уплотнитель УКПТ 175/55 Россия шт. 50

2.6 Огнезащитная терморасширяющаяся паста Огракс-ВВ Россия кг 15

3. Опоры освещения

3.1 Уличный светильник Angle Led (PL1016C), h=6/4м GK "Stroitelnii Gorod" Ltd шт. 42 тип L1

3.2 Уличный светильник Angle Led (PL10135A), h=3,5м GK "Stroitelnii Gorod" Ltd шт. 19 тип L2

3.3 Уличный светильник Angle s Led (PL10108A); h=1m GK "Stroitelnii Gorod" Ltd шт. 24 тип L3

3.4 Освещение спортивного поля, Rosa шт. 2 тип L4

3.5 Встраиваемый  светильник Bega шт. 4 тип L5

3.6 Освещение перголы Bega шт. 13 тип L6

3. Щитовое оборудование

3.1

Вводно-рапределительное устройство 630А, 0,4 кВ, напольного исполнения, 
со степенью защиты IP31, общими габаритами (ШхГхВ, не более) 
3200х600х2000мм, шина N, шина PE, шина ГЗШ, приборы контроля и учета. 
Наполнение ВРУ - согласно однолинейной схемы, полная спецификация 
уточняется заводом-изготовителем.

ВРУ-3С 02-11/17-3-ЭС л.10
ВРУ-5С 02-11/17-3-ЭС л.11
ВРУ-8С 02-11/17-3-ЭС л.12

Россия шт. 3 Комплект

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки Ленинские, д. Сапроново,
 уч.№50:21:0000000:34153 (3 очередь строительства)
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